
WWW.LATCOS.CN 技术笔记

- 1 -

技术笔记
凌科EIP模块

FANUC机器人配置说明
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示例中凌科模块的组成，从左到右：EIP 适配器→DI32→DO32→AI8→AO8

1.要使用凌科的软件 LAEConfig 设置上图模块的 IO地址，软件的右上角可以查看后续配置通讯时的信息
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5.如有模拟量模块，同样需要进行 IO地址配置，但需要选择 GI/GO，方法如下 RACK=89，Slot 依然为 2，

点数 16 位，但需让出之前已配置并被占用的部分（从 GI/GO5 开始为举例）。

凌科薄片式模块配置的特点是：所有类型的输入模块按顺序配置在输入的 Slot2，输出同理都配置到

输出的 Slot2。输入与输出的 Slot2 不冲突地址可重复，但同为输入或输出类型的模块（无论数字还是模拟

量）则需按顺序配置，地址不能
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